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Abstrak 
Kwalitas daya listrik pada jaringan distribusi PT. PLN yang dibangkitkan oleh beban listrik yang non linear 
perlu diminalisir. Dikarenakan beban non linear membangkitkan panas yang berlebihan (Overheating). 
Umumnya beban listrik non liner berasal dari pelanggan listrik (masyarakat). Kebutuhan manusia yang 
semakin meningkat terhadap pemakaian jenis beban listrik beraneka ragam yang membangkitkan arus non 
linear antara lain TV LCD, AC inverter, Kulkas Inverter, Lampu Hemat Energi (LHE), Sound System dan lain-
lain.Oleh karena distorsi arus sinusoidal oleh beban non linear harus dijaga ataupun dikurangi kerusakannya 
yang mengakibatkan distorsi sumber tegangan dan menyebabkan terkomtaminasi gelombang sumber tegangan 
terhadap pemakaian beban listrik yang linear oleh masyarakat lainnya. Untuk mengurangi kerusakan sumber 
tegangan gelombang sinusoidal  pada busbar ataupun PCC pada objek yang diteliti perlu dipasang salah satu 
filter, yaitu  aktif atau pasif. Disini penelitian hanya melakukan pemasangan filter pasif menggunakan metode 
single tuned. Berdasarkan ketentuan standar IEEE 519-2014 (standar rev IEE519-.992) untuk arus harmonisa 
maksimun pada PCC dibatasi 20% dan untuk sumber tegangan 5%. Bersandar dari ketentuan tersebut maka 
rancangan filter pasif untuk mengamati seberapa efektif pengaruh metode yang sebutkan di atas terhadap 
berkurangnya komtaminasi arus harmonisa  dengan busbar lainya dengan satu penyulang.  Pengurangan arus 
harmonisa dan tegangan harmonisa yang efektif dengan mengatur tuning tala pada frekwensi ketiga sehingga 
magnituda  harmonisa urutan ketiga lebih kecil dibandingkan sebelum pemasangan  filter,  dari hasil simulasi 
pemasangan filter pasif pada busbar 9  menjadi lebih kecil sebesar THDV = 6,11% dan THDI = 9,07%. 
  




Energi listrik semakin lama semakin berkurang 
karena pemakaian energi yang tidak begitu 
ekonomis dan effisien  dikarenakan jumlah 
penduduk semakin meningkat dengan predisksi 
jumlah energi kebutuhan  yang tidak sesuai. 
Pemerintah dengan upaya penghematan energi 
lsitrik sebesar 20% (intruksi presiden no . 13 tahun 
2011) untuk meningkatkan kebutuhan energi listrik 
untuk ketahanan energi nasional sampai tahun 
2020 serta melakukan kebijakan manegemen 
energi nasional target sampai tahun 2050 maka 
memprediksi kebutuhan energi listrik sesuai 
dengan pertumbuhan pemakai energi listrik  yang 
semakin besar seperti industri, kebutuhan hidup 
manusia dan lain–lainnya maka dilakukan salah 
satunya program konservasi energi pada tiap-tiap 
pemakai listrik yaitu salah satu menciptakan alat 
beban listrik yang hemat energi.Namun kenyataan 
alat yang didesain dengan menggunakan konsep 
hemat energi tidak sepenuhnya menghasilkan 
beban hemat energi listrik antara lain yaitu lampu 
LHE,TV LED, AC inverter, kulkas inverter, lcd 
projector dan lain-lainnya dimana menghasilkan 
arus harmonisa yang tinggi sehingga 
membangkitkan harmonisa pada titik sambungan 
(Point of Common Coupling). Arus harmonisa 
yang begitu tinggi pada titik sambungan beban 
listrik akan membahayakan peralatan listrik 
dikarenakan naiknya  total jumlah arus rms 
sebenarnya (I true RMS). 
Oleh karena itu maka diperlukan suatu alat 
yang bisa mengurangi harmonisa tersebut beserta 
dampak buruk yang ditimbulkannya, yaitu 
membuat suatu filter yang dapat mengurangi 
harmonisa sebesar mungkin. Para enginer listrik 
sudah banyak melakukan penelitian untuk 
mengurangi harmonisa tersebut yaitu dengan 
membuat suatu filter yaitu aktif maupun pasif 
dengan topologi yang beraneka ragam.   
Perkembangan teknologi listrik untuk 
mengurangi arus harmonisa , transien, inrush 
current maupun swell pada beban listrik khususnya 
beban elektronik rumah tangga tidak terbendung 
lagi karena mengingat kebutuhan hidup manusia 
tidak dapat dibendung. Sehingga pemerintah 
dengan program hemat energi terus berusaha 
seefisien mungkin terus melakukan penelitian dan 
pengembangan terhadap kebutuhan energi 
ketahanan energi nasional sampai sekarang ini. 
Pentingnya program kerja sama antara 
pemerintah yaitu PLN sebagai produser dan 
lembaga pendidikan tinggi dalam hal melakukan 
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peneltian dibidang energi listrik dalam hal 
menangani krisis energi dan managemen energi 
dalam upaya meningkatkan ketahanan energi 
nasional diperlukan program penelitian 
berkelanjutan terhadap kwalitas energi listrik salah 
satunya program memperbaiki kwalitas daya 
listrik, yaitu sumber tegangan maupun arus listrik 
semurni mungkin. Sumber daya yang tidak murni 
atau tidak linier akan mempengaruhi kinerja 
peralatan listrik maupun beban listrik yang linier. 
Peralatan listrik menyebabkan panas yang tidak 
wajar  serta akan mempercepat usia pemakaian 
(lifetime) dan menyebabkan kerusakan yang fatal.  
Permasalahan kwalitas daya merupakan hal 
yang perlu diangkat kembali dalam penelitian 
karena dampak ditimbulkan membahayakan 
seluruh kwalitas daya listrik mulai dari beban, 
jaringan distribusi, jaringan transmisi sampai 
sumber pembangkit. Terkomtaminasi arus 
harmonisa sumber dari beban akan merusakkan 
tegangan sistem penyulang lainnya bahkan 
kemungkinan impedansi sistem pembangkit 
melemah dan menyebabkan suplai tegangan dari 
pembangkit akan terdistorsi oleh arus harmonisa. 
Jika hal ini terjadi maka upaya pemerintah dalam 
menangani krisis energi listrik, ketahanan energi 
listrik akan sia-sia dan akan meningkatkan 
kerugian energi listrik yang sangat besar. 
Perusahaan pembuat beban listrik sudah 
menggunakan konsep hemat energi tetapi dalam 
pratikal dilapangan masih banyak terdapat beban 
elektronik rumah tangga maupun industri 
mengandung arus harmonisa dengan THDI di atas 
10 % maupun 20%, ini benar-benar sangat 
membahayakan terutama pemakai listrik yaitu 
rumah tangga dimana kondisi rancangan isolasi 
instalasi kabel serta luas penampang kabel dihitung 
dalam kondisi arus sinusoidal murni. 
Dalam kondisi seperti di atas maka pentingnya 
kajian penelitian untuk menyelesaikan masalah 
pengurangan atau menimalisir arus harmonisa 
mengingat konsumen dalam memenuhi kebutuhan 
energi listrik terutama pemakai beban listrik yang 
beraneka ragam tidak bisa dibendung kecuali 
kesadaran pribadi untuk benar–benar mengguna-
kan beban–beban listrik yang linier. 
Dalam penelitian menimalisir arus harmonisa 
terbangkit dalam titik sambungan atau pada bus 
dengan membuat suatu model rancangan  filter 
pasif yang sesuai untuk kondisi tersebut yaitu 
dengan membandingkan kedua model rancangan 
filter pasif single tuned dan double tuned yang  
sesuai diaplikasi kedalam sistem tegangan rendah 
380 V dan 220 V.  Dimana kondisi tegangan 
rendah tersebut banyak digunakan oleh pemakaian 
beban listrik yang tidak linier.Data beban yang 
digunakan dengan melihat sample kuisioner dari 
pelanggan listrik serta jumlah total beban yang 
digunakan pada masing-masing rumah. Kemudian 
jumlah  total beban yang banyak mengandung 
beban non linier keseluruhan pada satu unit trafo 
distribusi. Banyak metode yang digunakan pada 
pengurangan harmonisa yaitu salah satunya 
mengunakan filter aktif seri, filter aktif-shunt. 
Filter Aktif biasanya menggunakan berupa 
pengatur  modulasi lebar pulsa tegangan atau arus 
yang disebut Pulse Witdh Modulation Voltage 
Source Inverter (PWM VSI) atau Current Source 
Inverter (PWM CSI) yang dihubungkan ke level 
sistem tegangan rendah dan juga tegangan tinggi 
tergantung pada permasalahan kwalitas daya, 
Rudnik dkk. Filter aktif sangat fleksible 
menghilang harmonisa tetapi biaya dan sistem 
teknologi kompensasi sangat mahal dan susah 
dibandingkan filter pasif seperti ungkapan di atas 
pemasangan filter tergantung permasalahan 
kwalitas daya pada jaringan  distribusi. Untuk 
permasalahan penelitian ini hanya cukup 
menggunakan filter pasif karena biayanya lebih 
murah dan mudah diaplikasikan. 
Pada penelitian tertentu lainya sebuah filter 
pasif terkadang meninggikan magnituda ketiga 
menurut, sehingga membahayakan peralatan listrik 
menurut Variz. Ini dikarenakan ketidak sesuaian 
tuning dan besaran dari magnituda arus harmonisa 
ketiga. Dalam pengujian yang akan dilakukan, 
sebuah filter pasif yang lebih efektif terhadap 
metode single. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Total  Distorsi  Harmonisa 
Pada sistem tenaga listrik untuk melihat 
kandungan distorsi harmonisa pada komponen 
fundamentalnya diistilahkan dengan THD atau 
Total Harmonic Distortion menurut standar IEEE 
519-1992. 
Persentase Total Distorsi Harmonisa atau Total 
Harmonic Distortion (THD) tegangan dan arus 
dirumuskan seperti pada Persamaan (1) dan 
Persamaan (2.2) sebagai berikut: 
 













         ......... (1) 
Di mana: 
Vh = Komponen harmonisa tegangan ke-h 
V1 = Tegangan frekwensi fundamental (rms) 
 















 Ih = Komponen harmonisa arus ke-h 
 I1 = Arus frekwensi fundamental (rms) 
 
Menurut Standar IEEE 519 – 1992, untuk 
total distorsi harmonisa atau cacat gelombang 
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sinusoidal diperlihatkan pada Tabel 2 dan Tabel 2 
sebagai berkut: 
   Tabel 1.  Batas distorsi harmonisa arus untuk sistem 
tegangan 120 V sampai 69 kV 
 
 
THD arus harmonisa urutan genap dibatasi 
25% dari harmonisa urutan  ganjil diatas, Distorsi 
arus yang disebabkan sebuah penyearah setengah 
gelombang   dc tidak diizinkan atau tidak termasuk 
pada tabel diatas. Semua peralatan tenaga dibatasi 
untuk besar distorsi arus 
 
dimana: 
ISC:Maksimun arus short circuit PCC 
IL:Maksimun arus permintaan beban (komponen 
frekwensi 
 
Untuk standar pambatasan distorsi tegangan di 
PCC diperlihatkan pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Batas Distorsi Tegangan  
 
 
B. Efek harmonisa pada peralatan listrik 
Efek harmonisa yang terjadi pada perelatan 
listrik akan membahayakan pada peralatan listrik 
itu sendiri akan menaikan panas yang berlebihan 
(Overheating). Efek  panas yang berlebihan pada 
peralatan listrik akan menimbulkan antara lain 
yaitu: 
- Efek panas pada trafo akan menjadi kerusakan 
isolasi pada kumparan maupun minyak trafo 
dan jika panas terus menerus meningkat  
terjadi pendidihan pada minyak trafo dan akan 
terjadi kebakaran trafo itu sendiri. 
- Terjadi gangguan pada alat proteksi dimana 
alat proteksi tersebut tidak merespon arus 
pengenal untuk menggerakan pemutus beban 
(CB) dikarenakan magnituda arus 
fundamental pada frekwensi 50 Hz. tidak 
sesuai lagi setelan arus pengenalpada over 
current relay (OCR). 
- Terjadi panas yang berlebihan pada kawat 
konduktor netral sehingga isolasi kondukter 
tersebut lebih cepat rusak daripada kondisi 
sebelum terjadi arus harmonisa yang tinggi 
karena kabel tersebut mengandung arus beban 
tidak linier pada jaringan 3 phasa  4 kawat 
tidak seimbang sehingga membangkitkan 
triple-n  harmonisa. 
- Terjadi kerusakan pada fasilitas perangkat 
elektronik rumah tangga yang menggunakan 
sumber tegangan karena sudah terkomtamisali 
olehharmonisa beban non linier lainnya. 
 
Tabel 3 adalah tabel untuk  beberapa  jenis 
penyearah  beban rumah tangga yang 
menghasilkan harmonisa yang tinggi dan 
pemasangan filter aktif: 
 
Tabel 3. Bentuk gelombang harmonisa pada  
            berbagai penyerah dan filter aktif 
 
 
Gambar 1 adalah  gambar peralatan listrik 
distribusi yang sedang mengalami kondisi 
overheating disebabkan oleh arus harmonisa 
diambil menggunakan kamera sensor image 
thermal. 
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Gambar 4. Konduktor breaker overheating 
 
C. Resonansi 
Efek distorsi gelombang sinusoidal pada sistem 
menyebabkan terjadinya resonansi, yaitu adanya 
kapasitor pada jaringan sistem tegangan rendah 
yang biasanya dipakai untuk memperbaiki power 
faktor yang dapat menimbulkan resonansi pada 
sistem lokal yang diikuti dengan naiknya arus yang 
sangat besar yang merugikan kapasitor itu sendiri. 
Resonansi pada sistem dibagi 2 yaitu resonansi 
paralel dan resonansi seri. 
Resonansi paralel menghasilkan impedansi 
yang tinggi pada frekwensi resonansi. Sumber 
harmonisa dianggap sebagai arus yang menaikan 
tegangan harmonisa dan arus harmonisa yang 
tinggi pada setiap lengan impedansi paralel. 
 
D. Resonansi Paralel 
 Resonansi paralel dapat terjadi pada beberapa 
cara yang paling sederhana mungkin ketika sebuah 
kapasitor dihubungkan pada busbar yang sama 
dengan sumber harmonisa. Dengan asumsi bahwa 
sumber harmonisa bersifat induktif. Sebuah 
resonansi paralel dapat terjadi diantara sumber dan 
kapasitor dengan frekwensi resonansi seperti 
diberikan pada Persamaan (3) adalah: 











Gambar 5.  Sistem resonansi paralel pada Point of 
Common Coupling (PCC) 
 
Resonansi paralel terjadi ketika sistem pada 
Gambar 5, arus harmonisa dari konsumen sebagai 
sumber pembangkit harmonisa pada sistem 
bertemu dengan impedansi harmonisa yang tinggi 
pada busbar. Hal ini akan menghasilkan sebuah 
resonansi antara induktasi sistem (Ls) dan 
kapasitansi sistem lain atau kapasitansi beban (CL). 
Untuk menentukan kondisi resonansi yang ada 
diperlukan pengukuran arus harmonisa pada setiap 
beban konsumen dan suplai, bersama tegangan 
harmonisa pada busbar. Jika aliran arus yang 
masuk ke sistem tenaga dari busbar adalah kecil 
ketika tegangan harmonisa, menandakan resonansi 
antara induktansi sistem kapasitor dan kapasitor 
beban telah terjadi. 
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E. Resonansi Seri 
Pada resonansi seri yang diperlihatkan pada 
Gambar 6, di mana pada frekwensi yang lebih 
tinggi beban dapat diabaikan sebagai penekan 
impedansi kapasitif. Pada kondisi frekwensi 
resonansi seri terjadi  seperti diberikan pada 
Persamaan (4) sebagai  berikut  
 




















ffs .……………..   (4)
 
Di mana: 
 f = Frekwensi dasar (Hz) 
fs = Frekwensi resonansi (Hz) 
ST = Rating transformator (VA) 
SL = Rating beban (VA) 
SC = Rating dari kapasitor bank (VAr) 















       Gambar 6. Resonansi seri pada sistem distribusi 
 
Pada kondisi resonansi seri, arus kapasitor yang 
tinggi dapat mengalir untuk tegangan harmonisa 
yang relatif kecil.  















(S l , VA)
 
           Gambar 7. Rangkaian resonansi seri  
 
F. Filter Pasif 
Untuk meredam harmonisa dalam sistem 
tenaga, maka kita perlu menggunakan filter 
harmonisa yaitu filter pasif dan filter aktif. Filter 
pasif terdiri dari induktansi, kapasitansi, dan unsur-
unsur tahanan untuk mengendalikan harmonisa 
menurut Angelo seperti diperlihatkan Gambar 8. 
Teknik filter pasif yang menggunakan double 
tuned filter atau Type-Cfilter yang memiliki 
impedansi yang rendah untuk arus harmonisa pada 
frekuensitertentu atau frekwensi tinggi atau band-
pass filters (damped filters) dapat memfilter 
harmonisa di atas frekwensi tertentu (frequency 
bandwidth). 
 





















          Gambar 8. Bentuk topologi Filter Pasif 
 
G. Metode Single Tuned Filter 
Untuk menentukan parameter filter terlebih 
dulu filter pasif di tala pada salah satu frekwensi 
biasanya pada frekwensi harmonisa ketiga atau 
harmonisa kelima untuk menentukan kwalitas dari 
filter (Q). Faktor kwalitas Q menentukan 
ketajaman tuning ke salah satu nilai Q frekwensi 
rendah atau frekwensi yang tinggi. 
 
                                                                                       
                            
     







          
Gambar 9. Rangkaian Single Tuned Filter 
 









Gambar 10. Impedansi vs frekewensi 
                    Single Tuned Filter 
 
Gambar 10 Filter Pass Band (PB) didefinisikan 
pembulatan frekwensi dari reaktansi filter dengan 
tahanannya filter sudut impedansi 45° dan 
besarnya impedansi R2 . Hubungan faktor 
kwalitas dan Pass Band (PB) sebagai berikut:  
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Di mana 0  adalah frekwensi sudut penalaan  
rad/detik 
 
Tuning filter Q didefinisikan rasio induktansi atau 
kapasitansi terhadap frekwensi resonansi. 
      R
Xo
Q 
                                                      
(6) 
 
Sedangkan frekwensi resonansi menggunakan 
Persamaan (7) di bawah ini: 
LC
12
0  …..........................…..                  (7) 






 ………..…..…….                (8) 
Di mana: 
 00 2 f   
 L = Induktansi filter 
 C  = Kapasitansi filter 
 fr  = Frekwensi resonansi 
 
Besar reaktansi kapasitor adalah: 






                                             (9) 
Di mana: Qc = Daya reaktif (kVar) 
 
Kapasitansi dari kapasitor  adalah: 
         C
Xf
C
   2
1
0
 ..............................    (10) 
 
Besar reaktansi Induktor adalah: 
         
LfX L 0 ....................................      (11) 
Besar tahanan induktor adalah: 
         
Q
Xn
R  ...............................................  (12) 
Di mana: Q = faktor kwalitas X/R. 
Faktor Tuning filter: 
         
 CL   
2
1
.................      (13) 
Di mana: 
  = Perubahan frekwensi 
 L = Toleransi induktor 
 C = Toleransi kapasitor 
 





hn .....................................               (14) 
Di mana: 
hr = Resonansi harmonisa  
 = Deviasi relatif frekwensi 
 
Untuk menghitung variabel L dan C maka 
pertama dihitung kapasitas kapasitor menggunakan 
Persamaan (15).  
   
 )tan(cos)tan(cos 2111 pfpfPQC     ..   (15) 
 
H. Diagram Alir Penelitian 
Secara garis besar penelitian analisis single 
tuned dapat diperditulihatkanangkan dalam 




Impedansi saluran  untuk 





 THD tegangan 




(Standar , Jurnal IEEE  dan buku Teks)









 THD tegangan 








Filter  Pasif  Single Tuned 
 
 
          Gambar 11. Diagram Alir Penelitian 
 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Data Parameter Jaringan Distribusi  
      Data jaringan distribusi tegangan menengah 
PT. PLN Lhokseumawe pada penyulang (Feeder) 
LG02 pada salah feeder hubung pada GI 
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Jln. Malikussaleh No.01 Lancang Garam Lhokseumawe 
ONE LINE DIAGRAM 
PENYULANG LG-02 (DARUSSALAM)
JURUSAN KOTA - 1
Lokasi     : PT. PLN (Persero) Rayon Lhokseumawe Kota
















































































































































               Gambar  14. Diagram Simulink setelah penempatan Filter pada busbar 9 beban  
                  Gambar 13. Diagram Simulink sebelum pemasangan Filter pada busbar 9  
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Data trafo gantung distribusi diambil pada 
jaringan rendah 400 V yang mengalami THDI arus 
yang tinggi yaitu dalam hal ini pada trafo kapasitas 
200 kVA sebagai berikut : 
 Data Transformator 200 kVA 
- Tegangan 20/0.4 kV 
- Impedansi Short Circuit Zsc : 4% 
- Beban trafo mendekati kapsitas 
masikmun 100% 
 



















  Tabel 4.  Data jaringan distribusi tegangan menengah  




B. Simulasi Model sebelum dan setelah  
     pemasangan Filter Pasif 
 
Sebelum Pemasangan Filter 
     Dibawah ini  data hasil spektrum analyzer yang 
diambil dari FFT Power GUI  Simulink, dimana 
THDV dan THDI pada arus harmonisa  yang tinggi 
sebelum pemasangan filter pasif pada busbar 9 
seperti terlihat pada Gambar 15, Gambar 16  dan 
Tabel 5 
 Gambar 15. Distorsi gelombang tegangan 














   Gambar 16. Arus harmonisa dan THDI pada  
bus 9 beban 
 



















1 290,09 201,32 289,9 201,32 
3 24,49 17,05 24,55 17,05 
5 0 0 0 0 
7 4,73 3,24 4,67 3,24 
9 0 0 0 0 
11 4,15 2,92 4,2 2,92 
13 1,75 1,21 1,74 1,21 
15 1,64 1,13 1,62 1,13 
17 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 
21 0,80 0,55 0,79 0,55 
23 1,72 1,19 1,72 1,19 
25 1,06 0,76 1,10 0,76 
27 0,43 0,30 0,43 0,30 
29 1,15 0,79 1,14 0,79 
31 0,90 0,65 0,93 0,85 
 
 
Setelah pemasangan Filter Pasif Single Tuned 
Dari dasar teori untuk mendapat parameter 
filter single tuned dengan mengatur nilai power 
faktor sehingga bisa didapatkan besaran kapasitas 
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A 0,000623 0,00203 0,0006 
B 0,000623 0,00203 0,0006 
C 0,000623 0,00203 0,0006 
 
Pada Gambar 17 dan Gambar 18 
memperlihatkan distorsi tegangan dan arus 
harmonisa sudah berkurang dan hanya arus 
harmonisa yang memenuhi standar IEEE 519-
1992. 
 
 Gambar 17.  Distorsi gelombang tegangan dan THDV  




Gambar 18. Arus Harmonisa dan THDI pada 
                 bus 9 beban sudah berkurang 
 
       Tabel 7  memperlihatkan busbar yang 
terkomtaminasi  arus harmonisa pada busbar 9 dan 
setelah pemasangan filter pasif yang diletakkan 
pada bus 9 beban sehingga mempengaruhi 
berkurang masing–masing besaran THDV dan 
THDI pada busbar tersebut. 
 
 
Tabel 7. Pengaruh harmonisa sebelum dan setelah  





Dari hasil simulasi, penelitian pemasangan 
filter pasif single tuned pada busbar 9 maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Sebelum pemasangan filter pasif pada bus 9 
beban THDV = 9,76%  dan THDI = 15,03%.  
2. Setelah pemasangan filter pasif THDV = 
6,11% dan THDI = 9,07%. 
3. Kontaminasi arus harmonisa di bus 9 beban 
mempengaruhi busbar lainnya pada penyulag 
LG 02 PT. PLN Lhokseumawe.  
4. Dan setelah dituning  frekwensi ketiga pada 
arus harmonisa menggunakan metode single 
tuned pada bus 9 beban menyebabkan 
berkurangnya arus harmonisa pada bus bar 
lainnya.. 
5. Tegangan harmonisa dalam penelitian ini 
belum memenuhi standar IEEE 519-1992 
masih melebihi standar maksimun 5%, oleh 
karena itu diperlukan tuning  pemasangan 
filter single tuned pada frekwensi ketujuh dan 
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